
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27 
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области

_ул. Ульяновская, 2, р.п. Тереньга, 433360, тел ./факс 2-21-83, е -mail: osmter^mail n.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 6 7 / 1 / 5 5  
об устранении нарушений требований нож^ной^зонасности, о проведении 

мероприятии по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

о Г МУ Д0Ш— у 0бРщ» ™ “ У учреждению Тереньгульский детский сад

Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тереньгульский 
^детскии сад «Солнышко» Буйлиной И п и н е  А н я ™ т ™ т т 0 У У  ереньгульскни

ческо^работы ^^енпгатев(ж о™ \НТ е^ньгульс1^у  р ^ о н ш ^ л ь т е ^ ^ т о й 'о ^ ^ т а У Н Д  и'гш
Главного управления МЧС России но Ульяновской области ноднолковиика в н ™ е й ” лужбы 
Угланова Романа Александровича от 05 июля 2019 года № 67 в соответствии со ст 6 Феде
июля 20ГО ™°На °Т 2 ‘ Декабря г' № 69' ФЗ « 0  пожарной безопасности» в период с « 15 » 

™  ,  ГОда по <<25» июля 2019 года проведена внеплановая выездная проверка Г остю ет-

совместно с

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 r N - 69 <1>Я «п т т ™6:z=:::5z ^ r b — — — =
№
п/п

Вид нарушений требований пожарной безопас
ности с указанием мероприятия по его устране
нию и конкретного места выявленного наруше

ния

1. Не обеспечено исправное состояние сис-

Пункт (абзац пункта) и на
именование нормативного 
правового акта Российской 
Федерации и (или) норма
тивного документа по по
жарной безопасности, тре
бования которого (-ых) на- 

рушены_________

Срок устра
нения нару
шения тре
бования по

жарной безо
пасности

п. 61 Правил противо-

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 
только вы
полнение)
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http://73.mchs.gov.ru


2.

I  тем и установок противопожарной за
щиты, в том числе: систем противопо
жарной защиты. Светильник аварийного 
освещения ППКОП (мед. кабинет, 1 
этаж) находится в неисправном состоя
нии. Акт измерения освещенности внут 
ри помещений №81/3-03 от 12.02.2019 г. 
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ульяновской 
области

пожарного режима в 
РФ утв. Постановлени
ем Правительства РФ 
№ 390 от 25.04.2012г.

Не обеспечена работа эвакуационного 
освещения в круглосуточном режиме, 
либо его автоматическом включении 
при отключении рабочего освещения

|п. 43 Правил противо
пожарного режима в 
РФ утв. Постановлени
ем Правительства РФ 

|№ 390 от 25.04.2012г.
I  Складское помещение, расположенное 
на первом этаже здания в левом крыле 
(около кухни) не защищено автоматиче
ской установкой пожарной сигнализа
ции. ( пожарные извещатели отсутству 
ют)

03.02.2020

I  ст.4-6 Федерального 
(закона от 22.07.2008 N 
123-ФЭ "Технический 

| регламент о требова
ниях пожарной безо
пасности; п. 13.3.2 СП
5.13130.2009 "Системы 
противопожарной за
щиты. Установки по
жарной сигнализации и 
пожаротушения авто- 

I матические. Нормы и 
I правила проектирова
ния"; п. 4 НПБ110-03.

03.02.2020

Складское помещение, расположенное в 
актовом зале на втором этаже не защи
щено автоматической установкой по
жарной сигнализации. ( пожарные изве
щатели отсутствуют)

ст.4-6 Федерального 
| закона от 22.07.2008 N 
123-ФЭ "Технический 
регламент о требова
ниях пожарной безо

пасности; п. 13.3.2 СП
5.13130.2009 "Системы 

I противопожарной за
щиты. Установки по- 

| жарной сигнализации и 
пожаротушения авто- 

| матические. Нормы и 
|правила проектирова
ния"; п. 4 НПБ 110-03.

03.02.2020

Помещение, в котором установлены во 
донагреватели, расположенное на пер
вом этаже, не защищено автоматической 
установкой пожарной сигнализации. ( 
пожарные извещатели отсутствуют)

ст.4 - 6 Федерального 
закона от 22.07.2008 N 
123-ФЭ "Технический 
регламент о требова
ниях пожарной безо
пасности; п. 13.3.2 СП
5.13130.2009 "Системы 
противопожарной за-

03.02.2020
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щиты. Установки по
жарной сигнализации и 
пожаротушения авто
матические. Нормы и 
правила проектирова
ния"; п. 4 НПБ 110-03.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возло
жена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их уст
ранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в 
установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N2 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим за
конодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собст
венники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 
руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар
ной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Государственный инспектор Сенгилеевского и 
Тереньгульского районов Ульяновской области 
по пожарному надзору 
Малышева А.С.______

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному

%м.л.п.* надзору)

Предписание для исполнения получил (а)

ДЗ » I u & lA J

Заведующая МДОУ детский сад «Солнышко» 
Буйлина И. А. ______ _________________

(должность, фамилия, инициалы)


